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MOUNTING INSTRUCTION

Connector
ClZ 95, CUZ 95, ClZ 300, CuUZ 300

-

ClZz 95 Cuz9s
2CGDO0O0O508A1000 2CGD000507A1000

ClZ 300 CUZ 300
2CGD000510A1000 2CGDO00509A1000
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E BHumanue! OnacHo HanpeskeHue! [la ce MOHTUPa Camo OT NIULIE C eNeKTPOTEXHNYeCKa KBanuduKaLua.

& Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
Twissijal Vultagg perikoluz! Ghandu jigi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.

m Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo elektrotehnicki struénjak.

Warnung! Geféhrliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.

Ostrzezenie! Niebezpieczne napiecie! Instalacji moze dokonac wylgcznie osoba z fachowa wiedza w dziedzinie elektrotechniki.
[&] Varovanil Nebezpecné napéti! Montaz smi provadét vyhradné elektrotechnik!

38 Mposibomoinon! YA téon! H eykatdotaon mpénel va yivetatl pdvo améd EEI8IKEUPEVOUG NAEKTPOTEXVIKOUG.

Wil Aviso! Tensao perigosa! A instalagao s6 deve ser realizada por um eletricista especializado.

Advarsel! Farlig elektrisk spaending! Installation ma kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
Figyelmeztetés! Veszélyes feszliltség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkezé szakember helyezheti izembe.
Avertizare! Tensiune periculoasa! Instalarea trebuie efectuata numai de cétre o persoana cu experienta in electrotehnica.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geinstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chéir do dhuine ag a bhfuil saineoclas leictriteicnidiil, agus an té sin amhain, é seo a shuiteail.
Varovanie! Nebezpecné napatie! Montaz moze vykonavat iba skiseny elektrotechnik.

Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.

Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.

(58 Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehni¢énim strokovnim znanjem.

Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada véib ainult elektrotehnika-alane ekspert.

Uzmanibu! Bistami - elektriba! Montazas darbus drikst veikt tikai personas, kuram ir atbilsto3as elektrotehniskas zinasanas.
jAdvertencia! jTension peligrosa! La instalacion debera ser realizada Unicamente por electricistas especializados.
Varoitus! Vaarallinen jannite! Asennuksen voi tehda vain sahkoalan ammattihenkild.

Démesio! Pavojinga jrampal Dirbti leidziama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
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E Varning! Farlig spanning! Installation far endast utforas av en elektriker.
E2E | 8FEBK | RERTWsTHTER -
@ Ocropoxto! OnacHoe Hanpsxenme! MoHTax AOMKEH BLINOMHATECA TOMLKO CMIELMANMCTOM-3NEKTPIKOM.
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VHB 68, 6309.0014.0 10-35 Nm
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ClZz 95 / ClZz 300 CUzZ 95 / CUZ 300
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Designation |Busbar Cable connection
g 1.5-16 mm? |25-95mm?2  |120-300 mm?

Clz 95 20 Nm 10 Nm 20 Nm -

Clz 300 20 Nm - 20 Nm 35 Nm

CUZ 95 20 Nm 10 Nm 20 nm -

CUZ 300 20 Nm - 20 Nm 35 Nm
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