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2.4. Akun jänniterajat

Jos normaalitilassa akkujännite nousee yli 28.8V:n, niin annetaan ylijännitehälytys.
Näytössä : Verkkokäyttö -LED palaa

Ylijännite -LED palaa
Lataus -LED vilkkuu

Jos normaalitilassa akkujännite laskee alle 25.2V:n, niin annetaan alijännitehälytys.
Näytössä : Verkkokäyttö -LED palaa

Alijännite -LED palaa
Lataus -LED vilkkuu

Kun keskus on turvavalokäytössä ja akkujännite laskee alle 19.2 V:n menee keskus
syväpurkaussuoja-tilaan, jolloin ryhmälähdöistä kytketään kuormat irti.
Näytössä : Syväpurkaus -LED palaa

Sisäinen vika -LED palaa

Syväpurkaus -LED jää palamaan kunnes se kuitataan kuittaus / testaus painikkeesta.

Keskus voidaan ohjata turvavalokäyttöön myös kauko-ohjauksella, mikä sellainen on kytketty käyttöön
Näytössä : Verkkokäyttö -LED vilkkuu

Akkukäyttö -LED palaa

Jos akku on irti, laturi ei lataa, tai akku ei ota latausvirtaa vastaan, saadaan näytölle seuraavat
hälytykset:
Näytössä : Verkkokäyttö -LED palaa

Akkuvika -LED palaa
Sisäinen vika -LED palaa

2.5. Hälytysrelelähdöt

Sisäinen vika-hälytys - Hälyttää kun jokin sisäinen vika on todettu.
Toimintahälytys - Hälyttää kun keskus on akkukäytöllä.

3. Järjestelmän asennus

Järjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon liittyviä toimia saa suorittaa vain sähköalan
ammattitaitoinen henkilö.

Järjestelmän asennus tapahtuu, kuten sähkösuunnitelmassa ja sähkötyöselityksessä on kerrottu.

Lähtötilanteessa on pääkytkimen oltava 0-asennossa ja akkusulakkeen 0-asennossa. Akut sijoitetaan
joko keskuksen sisälle tai erilliseen akkukoteloon ja kytketään sarjaan 2x12V niille varattuihin
kaapeleihin + ja -. 38Ah tai pienemmät akut voidaan sijoittaa keskuksen sisälle, jos keskuksena on
TK2301-TK2304. TK2305-TK2308 malleissa akut pitää sijoittaa aina erilliseen akkukoteloon. 65 Ah
akut tai isommat tarvitsevat aina erillisen akkukotelon.
Akkujen lämpötila-anturi sijoitetaan akkujen väliin. Tarkista akuston napaisuus. Syöttökaapeli
tuodaan liittimiin L, PE ja N. Tämän jälkeen kytketään jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat
turvavaloryhmät keskukseen (Ks. Liite 4, ulkoinen kytkentä). Keskuksen lähdöt kytketään ”Mode” –
liittimiltä (Ks. osien sijoittelu, Liite 6) ryhmäkohtaisesti, joko poistumistie- tai turvavalo-ryhmiksi
seuraavasti:

”Mode” –lenkki kiinni: Jatkuvatoiminen turvavalaistusryhmä
”Mode” –lenkki auki: Ajoittain toimiva turvavalaistusryhmä

Hälytykset ja kauko-ohjauskytkin kytketään liitteessä 5 esitettyihin liittimiin.
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4. Käyttöönotto

Järjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon liittyviä toimia saa suorittaa vain sähköalan
ammattitaitoinen henkilö.

Keskuksille ja Teknowaren valaisimille on tehtaalla tehty pienjännitedirektiivin mukaiset läpilyönti-
eristysvastus- ja maadoitustestit. Kiinteistön kaapeloinnin eristysvastustestauksen ajaksi on Tapsa
keskuksen verkkotulo ja ryhmälähdöt oikosuljettava.

Järjestelmän asennus tapahtuu, kuten sähkösuunnitelmassa ja sähkötyöselityksessä on kerrottu. Kun
tarvittavat asennukset ja kaapeloinnin tarkastukset ja testit on tehty, laita käännä akkusulake F1
asentoon 1 ja pääkytkimestä S1 verkkosyöttö päälle.

Näytössä : ”LATAUS” –LED vilkkuu
“VERKKOKÄYTTÖ” –LED palaa

4.1. Latausvirran asetus

Latausvirta on asetettu tehtaalla minimi arvoon.
Latausvirta pitää asettaa/ tarkistaa seuraavasti:

Aseta virta latauskortin TS2 DIP-kytkimestä sijoittelukuvan osoittamalla tavalla (ks. LIITE 4).
HUOM! Latausvirta täytyy AINA asettaa/tarkistaa käytettävien akkujen ampeeritunti (Ah) määrän
mukaan. Jos arvoa ei ole asetettu oikein saattavat akut vioittua. Kun kaikki Dipit ovat OFF asennossa
on latausvirta asetettu 100 Ah akuille. Muut akkukoot ovat tarran osoittamalla tavalla. Tarrassa on
esimerkkinä 38 Ah akkujen latausvirran asetus.

1 DIP ON - 17Ah
2 DIP ON - 24Ah
3 DIP ON - 38Ah
4 DIP ON - 65Ah

HUOM! TEE LATAUSVIRRAN ASETTAMINEN AINA JÄNNITTEETÖMÄNÄ!
VAIN YKSI DIP- KYTKIN SAA OLLA KYTKETTYNÄ PÄÄLLE!

5. Käyttö

Käyttäjän pitää tarkistaa standardin EN 50172 mukaan joka päivä jatkuvatoimisien valaisimien
toiminta silmämääräisesti. Lisäksi täytyy silmämääräisesti tarkistaa, että turvavalokeskus toimii
moitteettomasti. Jos keskukseen kytketyt jatkuvatoimiset valaisimet eivät toimi tai keskuksessa palaa
joku hälytysled (ks. Liite 1), pitää asiasta ilmoittaa järjestelmän huollosta vastaavalle.

6. Huolto

Turvavalaistusjärjestelmän huolto pitää järjestää viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Keskuksen ja
turvavalaistusjärjestelmän huolto pitää suorittaa standardin EN 50172 mukaisesti.

Vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö saa tehdä sellaisia huoltotoimenpiteitä, jotka edellyttävät
keskuksen tai akkukotelon kannen avaamista.
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6.1 Huolto ja kunnossapito

Poistumisreitin merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava
Sisäasianministeriön asetuksen 805/2005 mukaan säännöllisellä kunnossapidolla. Pelastuslain 22 §:n
1 momentin nojalla poistumisopasteiden ja valaisimien tulee olla toimintakuntoisia ja asianmukaisesti
huollettuja. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 22 §:n 1 momentin nojalla
rakennuksen omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä
huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Turvavalaistusjärjestelmän huoltotoimenpiteet standardin EN 50172 mukaisesti:

- Päivittäin tulee tarkastaa silmämääräisesti turvavalokeskusjärjestelmien merkinantolaitteet
niiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
- joka kuukausi testataan poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akkukäytöllä
- kerran vuodessa täytyy testata poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akkukäytöllä
nimelliskeston ajan 1h tai erikseen määritellyn pidennetyn toiminta-ajan verran
- suoritetut testit ja tarkastukset on merkittävä poistumisvalaistusjärjestelmän huoltokirjaan ja
se on esitettävä viranomaisille pyydettäessä

- lisäksi suosittelemme että päivittäin tarkistetaan silmämääräisesti jatkuvatoimisien
valaisimien toiminta

6.2. Akkujen vaihto

Akut vaihdetaan seuraavassa järjestyksessä:

- irrota keskuksen kansi
- käännä akkusulake F1 asentoon 0 (Verkkokäyttö -LED palaa, Sisäinen vika -LED palaa )
- käännä pääkytkin S1 asentoon 0 (näyttöledit sammuvat = keskus on jännitteetön)
- irrota akkukotelon kansi (jos on käytössä)
- irrota akkukaapelit
- poista akut ja asenna uudet tilalle
- sijoita akkujen lämpötila-anturi akkujen väliin
- kytke akkukaapelit (huomaa napaisuus, ja eristysvälit)
- kiinnitä akkukotelon kansi (jos on käytössä)
- käännä akkusulake F1 asentoon 1
- kiinnitä keskuksen kansi
- käännä pääkytkin asentoon 1

7. Käytöstä poistaminen

Keskusjärjestelmän ja sen komponenttien käytöstä poistamisessa on huomioitava seuraavaa:

Akut ja loisteputket ovat ongelmajätettä. Metalliosat voi toimittaa alumiini tai teräsjätteeseen. Johdot,
liittimet ja kalustetut piirilevyt ovat elektroniikkajätettä. Muoviosat lajitellaan
materiaalimerkintöjen mukaan.
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LIITE 1

Keskuksen käyttöpaneeli:

LEDien selitykset:

Merkki-LED: Selite:
VERKKO - Keskus toimii normaalisti sähköverkosta.

- Mikäli LED vilkkuu, on syöttöjännite 100V-180V tai keskus
on ohjattu akkukäytölle kauko-ohjauksella

AKKUKÄYTTÖ - Keskus on akkukäytöllä
AKUN YLIJÄNNITE - Akkujännite on normaalia suurempi (yli 28,8V)
AKUN ALIJÄNNITE - Akkujännite on normaalia pienempi (alle 25,2V)
SYVÄPURKAUS - Akun syväpurkaussuoja on toiminut (jännite on pudonnut

katkokäytössä alle 19,2V)
LATAUS - Ilmaisee että akun latausjännite on päällä ja oikean

suuruinen (27,0V +-0,3V)
VIRTARAJA - Ilmaisee liian suuren latausvirran
AKKUVIKA - Ilmaisee akun ja akkupiirin kunnon
SISÄINEN VIKA - Yleinen vikaindikaatio. Palaa jos akun ylijännite-, akun

alijännite-, syväpurkaus-, virtaraja- tai akkuvika- LED palaa
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LIITE 2

Lohkokaavio
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LIITE 3

Mekaaniset mitat
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LIITE 4

Osien sijoittelu


