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Jatkospakkaus kylmakaapeliin ja loppupaate

e 3x 1,5 mm?tai 3 x 2,5 mm? kylmakaapelin liitdnta itsesaatyvaan lampokaapeliin
ETL-10 ja Frostop Black

® SSTL:nnro: 0431188

Paine/juomavesiputkissa tulee kayttia

JLP-pakkausta kaapelin ETL-10 kanssa
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Lampokaapeli-lampodkaapeli jatko kaapelin ETL-10 kanssa
® SSTL:nnro: 0430993

Vain putkien péaalla
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Ymparistoanturi Kiinnita anturi putken pinnalle Sijoita anturi aina asennuksen
(esim. alumiiniteipilla) kylmimpéaéan osaan
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